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Lüftung mit System.

Anschlusskasten in den 
Dopppelboden einbringen. 
Loch mit einem Durch-
messer von 210 mm in den 
oberen Doppelboden  
schneiden

Bodenventil über das integ-
rierte Gewinde mittels Ring 
montieren.
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Anschlusskasten zentriert 
unter der 210 mm Öffnung 
anbringen und mit
Schrauben fixieren (8 Stk.)
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Bodenventil in Boden  
einsetzen
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EINBAUANLEITUNG FÜR DOPPELBODENKONSTRUKTION
BODENVENTIL TV2 MIT ANSCHLUSSKASTEN TV2AKD OHNE STUTZEN


