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Samstag, 20.04.2019
13:45

Sommer
( Automatik )

Stufe 2

( Zeitprogramm )

Raum 28,8 7C

( Normalbetrieb 23 °C)

Warmwasser 49.0 °C
( Normalbetrieb 60 °C)
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Startseite:

e Sommer: Auswahl des Betriebsmodus der Warmepumpe und
Anzeige des Betriebszustands.

o Stufe: Auswahl und Anzeige der aktuellen Luftungsstufe sowie
deren Einstellungen.

e Raum: Auswahl der Sollwerte fur die
Raumtemperaturregelung sowie Anzeige der aktuellen
Einstellungen des Raumsensors und des Temperatursollwerts.

e Warmwasser: Auswahl des Warmwassersollwerts und
Anzeige der aktuellen Regelung der Brauchwassererwarmung.

Hinweis: Datum und Uhrzeit konnen im Menu [Einstellungen] >
[Datum & Uhrzeit] aktualisiert werden. Das Hauptmendi wird
durch Drticken der Taste [Menu] geoffnet.
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Betriebsart

Aus

Automatik

Sommer

Winter
Urlaub
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Betriebsart:

e Automatik: Der Wechsel zwischen Sommer- und
Winterbetrieb erfolgt automatisch in Abhangigkeit der
gemittelten Aul3entemperatur.

e Sommer: Manuelle Auswahl des Sommerbetriebs, bei
aktivierter Kuhlfunktion kuhlt die Warmepumpe die Luft
(Aktivierung unter [Startseite] > [Raum] > [KUhlfreigabe],
Ja/Nein mit Pfeiltaste).

e Winter: Manuelle Auswahl des Winterbetriebs, die
Warmepumpe heizt nach Bedarf.

e Urlaub: Die Warmepumpe arbeitet im Luftungs- bzw.
Heizbetrieb, wahrend Kuhl- und Warmwasserfunktionen
deaktiviert sind; Raumtemperatur und Ruckreisedatum fur die
Abwesenheit konnen festgelegt werden, danach kehrt das
System automatisch in den vorherigen Betriebsmodus zuruck.
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Betriebsart

Warmwasser
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Betriebsart:

e Warmwasser: In diesem Betriebsmodus ist ausschlie3lich die
Wassererwarmung aktiv. Die Luftungseinheit sowie die
Warmepumpe fur Heizen und Kuhlen bleiben deaktiviert.

Hinweis: Diese Option ist nur in der PKOM4A Classic-Version
verfugbar und steht in der PKOM4A Trend-Version nicht zur
Verfugunag.
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Luftung

Zeitprogramm - Aus

Liftung | Stufe1

Feuchteregel. Ein

CO2-Regelung | Aus

& oK
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Luftung:

e Zeitprogramm: Aktivieren und Deaktivieren des
Zeitprogramms fur die Luftungssteuerung. Das System
arbeitet mit der im Zeitprogramm eingestellten Luftungsstufe,
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Temperatur

Zeitprogramm

Normalbetrieb
Absenkbetrieb
Kuhlbetrieb
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e Zeitprogramm:
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Temperatur

| Kuhlfreigabe
Regelung
Raumfuhler

Heizkreis (ZF)
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Warmwasser

Sollwert

Freigegeben

Antilegionellen

E-Booster
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Warmwasser

E-Heizung

Sollwert Eco
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Dienstag, 26.05.2018
13:45

Hauptmenu

n Informationen

m Einstellungen

Filterwechsel
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Informationen

Zusatzfunktion

Meldungen
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Informationen

Firmware
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Informationen Liftung

Status Warmepumpe Kidhlen
WP in Abtauung Nein
Zuluftvolumenstrom 200
Ablftvolumenstrom 266
Zulufttemperatur 15°8
Ablufttemperatur 23.8
AuBenlufttemperatur 23.8
Fortlufttemperatur 29.8
Aullentemperatur gedampft 25.8
Leistungsaufnahme WP 230.8
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Informationen Warmwasser

Status Warmepumpe
Status E-Hezung

Temperatur Speicher Mitte
Temperatur Speicher Unten

Leistungsaufnahme WP
Nachster Anti-Legionellschutz
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Informationen Zustatzfunktionen

Kollektortemperatur

Status Solarpumpe
Anforderung Solarpumpe
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Informationen Zustatzfunktionen

Raumtemperatur (T40)
Anforderdung Heizkreis

Heizkreispumpe
Energie flir Heizkreis vorhanden
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Informationen Zustatzfunktionen

Zuluft Temperatur nach KHR (T9)

Kanalheizregister Regelung
Kanalheizregister aktiviert
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Informationen Zustatzfunktionen

Raumtemperatur (T40)
Anforderdung Heizkreis

Heizkreispumpe

Energie flir Heizkreis vorhanden
Zuluft Temperatur nach KHR (T9)
Kanalheizregister Regelung
Kanalheizregister aktiviert

)
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Informationen Zustatzfunktionen

Raumtemperatur (T40)
Anforderdung Heizkreis

Heizkreispumpe
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Informationen Zustatzfunktionen

Raumtemperatur (T40)
Anforderdung Heizkreis

Heizkreispumpe

Energie flir Heizkreis vorhanden
Zuluft Temperatur nach KHR (T9)
Kanalheizregister Regelung
Kanalheizregister aktiviert
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Informationen Energieverbrauch

Start Datenaufzeichnung 08.08.2023
Energieverbrauch Gesamt 4124
Energieverbrauch Luftung 1061
Energieverbrauch Heizen 1395

Energieverbrauch Kiihlen 564
Energieverbrauch Warmwasser 1175
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Informationen Meldungen

Aktuelle Fehler
Fehlerprotokoll

Filterprotokoll
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Aktuelle Fehler

Status PKOM4: eingeschaltet
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Fehlerprotokoll

T9 — Fuhler Solar/KHR 10.08.2023 16:25

CPICHLER
" “4




{*PICHLER

Filterprotokoll

Keine Eintrage
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Geréatinformationen PKOM4

Firmware Hauptplatine
Firmware Display
Firmware Warmepumpe
Firmware Inverter
Geréate ID/Internet
Aktuelle IP-Adresse

50/02

9839.00

9938

118 / 50 /116 /110 /221
192.168.0.13
123456789012/hergestellt
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Einstellungen

tion

Datum & Uhrzeit

Sprache
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Einstellungen Luftungsstufen

Stufe 1
Stufe 2

Stufe 3
Stufe 4
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Einstellungen Zeitprogramme

Awéy
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Zeitprogramm LUftungsstufe

Montag
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Zeitprogramm Luftungsstufe

Montag

Ab Uhrzeit 00 00

entfernen
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Zeitprogramm Liuftungsstufe
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Zeitprogramm Raumtemperatur

Montag

Fur alle Tage tbernehmen
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Zeitprogramm Raumtemperatur

Montag

Ab Uhrzeit
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Hinweis:
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Zeitprogramm Raumtemperatur

ab 06:00 Normal

B

Ur alle Tage Ubernehmen
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Zeitprogramm Warmwasser

Warmwasser
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Zeitprogramm Heizkreis

Heizkreis (ZF)
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Hinweis:




Einstellungen Zusatzfunktionen

Heizkreis (ZF)

Solar

Kanalheizregister

Elektroheizung
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Einstellungen Datum & Uhrzeit

Datum

Uhrzeit
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Einstellungen Datum & Uhrzeit

Uhrzeit
Tag
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Hinweis:
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Einstellungen Datum & Uhrzeit
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Hinweis:
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Einstellungen Sprache

Deutsch
English

Francais

Espanol
Cesky
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Luftfilter gewechselt?

Filterwechsel

Nein
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Filterwechsel

Luftfilter gewechselt?
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Hinweis:









